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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefiihrten Umfang.
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Entnahmestelle

Kindergarten
Sonnenschein

Teis

437047-ON-0002

Probenahmedatum/ -zeit

03.07.2023 10:32

Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 800138238
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr. Methode (3\::2: BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser JT NG 2(')’;‘1'_802 5667-5 (A14): X
Probenahme mikrobiol. T NG DIN EN ISO 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei T Ne | IS0 739 0,05 mg/l <0,05
Farbung, qualitativ JT NG 2(')';‘;(')\'4'30 7887 (C1): ohne
Geruch J o |Ne S;Ehzr':'; CG)Z:QZB%?_ 0 R ohne
Geschmack JT NG 8;%::91 gizzg%?é)_ 10 R ohne
Wassertemperatur JT NG ?363_?‘2‘04'4 (©4y: °C 16,5
pH-Wert T NG | DENISOT0 (O 16595 7.5
Temperatur pH-Wert JT NG ?;%3_?‘2‘04'4 (ca: °C 17,2
Leitfahigkeit bei 25°C ST NG DR 2Tese(CO) 2790 5,0 uS/cm 670
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli TN [ e 0 KBE/100 ml 0
Enterokokken TooNe s 0t 0 KBE/100 ml 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Coliforme Keime L O vl 0 KBE/100 ml 0
(S4p;e6k;rr.n,?bsorptlonskoeff. . NG %Tf&lso 7887 (C1): 052 0.1 1/m <01
Koloniezahl bei 22°C T T |Jerel Sa3Absaz (G400 9 KBE/1 ml 0
Koloniezahl bei 36°C ST far | Tk S43 Aosatz ()| 400 4 KBE/1 ml 0
Trilbung T NG | IS0 19 0,1 FNU <0,1
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

X - durchgefiihrt
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Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit JT gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14201-01-00 akkreditiert. Die Bestimmung der
mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MalRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz
DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen MalRnahmewertes Ihr zustandiges
Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen MaRnahmewertes nach Anlage 3 Teil Il der TrinkwV
im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zustandige Gesundheitsamt geman
§ 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

" Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veranderung. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1

Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veranderung des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch,
Geschmack oder Triibung, unverziglich anzuzeigen.
2 Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige

Veranderung des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch, Geschmack oder Triibung, unverzuglich anzuzeigen.

Ohne anormale Veranderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gelten folgende Grenzwerte:
100/ml an der Entnahmestelle fiir Trinkwasser des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten
Trinkwasser; 1000/ml bei Eigenwasserversorgungsanlagen sowie in Wasserspeichern von mobilen Wasserversorgungsanlagen. Das
Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht fiir Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist,
verwendet werden; hier gilt ein Grenzwert von 100/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47
Abs. 1 TrinkwV unabhangig vom angewendeten Verfahren unverziiglich anzuzeigen, wenn es einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
der Untersuchungsergebnisse gibt.

Ohne anormale Veranderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gilt der Grenzwert von 100/ml.
Das Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht fir Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt
ist, verwendet werden; hier gilt der Grenzwert von 20/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47
Abs. 1 TrinkwV unabhangig vom angewendeten Verfahren unverziiglich anzuzeigen, wenn es einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
der Untersuchungsergebnisse gibt.

Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht Uberschritten wird. Der Betreiber einer
Wasserversorgungsanlage oder einer dezentralen Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 2 Nummer 1 der TrinkwV auch einen
plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg der Messwerte in der Wasserversorgungsanlage oder im Verteilungsnetz anzuzeigen. Der Betreiber
einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veranderung
des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch, Geschmack oder Triibung, unverziiglich anzuzeigen.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und ber(lcksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieflich auf die in AR-23-JT-018999-01 aufgefihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemaR den Vorgaben der TrinkwV beriicksichtigt.

Die im Priifbericht AR-23-JT-018999-01 enthaltenen Proben weisen keine Uberschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der
Liste TrinkwV (Stand 2023-06) auf.
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